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VALVULA DE SEGURANCA - PSV
FENOMENOS OPERACIONAIS

1 - Chattering (batimento)
Sao os sucessivos ciclos de abertura e fechamento que ocorrem
em pequenos intervalos durante todo o ciclo operacional

(abertura sobre pressao e fechamento) da valvula.

2 - Simmering (assoprando)

Este fendmeno é um vazamento (audivel ou visual) que ocorre
em uma valvula de seguranca operando em fluidos compressi-
veis, geralmente a partir de 98% de sua pressao de ajuste.
E o Gnico fendmeno que pode ocorrer antes da abertura ou do
fechamento definitivo da valvula, sendo ele o estidgio que
antecede a abertura da valvula.

3 - Flutting (flutuando)

Este é outro fendmeno operacional que ocorre com a valvula
de seguranca. E bastante parecido com o chattering, porém
com menor intensidade, pois o volume do fluxo nesta situacao
€ maior e, por esta razao, ndo ocorre o contato fisico entre as
superficies de vedacao (entre o disco e o bocal).

4 - Hang-up (agarramento)

Este é um fenébmeno operacional que ocorre somente com
fluidos compressiveis. E quando a vélvula esta em processo de
fechamento, sendo definido como uma baixa taxa de fluxo
antes que ela feche definitivamente.
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