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RECALIBRACAO DE VALVULAS DE SEGURANCA
E ALIVIO FORA DA PRESSAO ESTAMPADA NA PLAQUETA
DE IDENTIFICACAO PELOS FABRICANTES DAS VALVULAS.

A permissibilidade normativa através da NBBI-NB-23-NBIC-part-4 de
2019 - 3.2.5.2 pressure-reliefdevices-pdf.

Traduzido:

a) Se um teste da pressao de abertura indicar que a valvula nao abre
dentro dos requisitos do cédigo original de constru¢do mas, fora
isso, estd em condicdes aceitdveis, pequenos ajustes (definidos
como nao mais do que duas vezes a tolerancia permitida da pressao
de abertura) devem ser feitos por um titular do certificado “VR" ou
T/0O, para resetar a vélvula a pressao de abertura correta. Todos os
ajustes devem ser selados novamente, com um selo identificando a
organizagao responsdvel e uma etiqueta deve ser instalada, identifi-
cando a organizacdo e a data do ajuste.

b) Se um ajuste maior for necessario, isto pode indicar que a valvula
precisa de reparo ou possui pecas danificadas. Sua condicao deve ser
investigada adequadamente.
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