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VALVULA DE SEGURANCA - PSV
TESTE HIDROSTATICO COM TRAVAMENTO

Quando for requerido testes hidrostaticos em vasos de pressao, a val-
vula de seguranca deve ser removida e substituida por um flange cego.
Se a pressao do teste de estanqueidade nédo for maior que a pressdo de
operacao do equipamento, pode ser usado uma trava de teste na vélvu-
la de seguranca ou alivio, atentando para os cuidados necessarios a fim
de nao exercer aperto excessivo, basta o aperto com o uso dos dedos.
Isso é o suficiente para sustentar a pressao do teste hidrostético. Aperto
excessivo da trava pode danificar a haste e o conjunto de vedacgao.
Apds o teste hidrostatico, a trava tem que ser removida e substituida

por um plug de selagem préprio para essa finalidade.

Obs.: Trave a valvula de seguranca durante os ajustes dos anéis ou do
anel para evitar acidentes.
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